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Перечень сокращений и определений 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

ГРУ – главное распределительное устройство; 

ЗИП, комплект ЗИП – комплект запасных частей и принадлежностей; 

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания; 

ПОТЭУ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 

01.07.2003 года; 

ПУЭ – Правила Устройства Электроустановок, издания 6 и 7; 

РЗиА – релейная защита и автоматика; 

РП – распределительный пункт; 

РУ – распределительное устройство; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТСН – трансформатор собственных нужд; 

ШСН – шкаф собственных нужд; 

ЩСН – щит собственных нужд. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ РАБОТЕ ЯЧЕЕК ИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 
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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления эксплуатирую-

щего и обслуживающего персонала с принципом работы, техническими характеристи-

ками, комплектацией, конструктивными особенностями, условиями применения, поряд-

ком подготовки к эксплуатации, управления и технического  обслуживания комплекта 

ячеек на основе КСО серии 200. В нем представлено описание устройства отдельных 

шкафов, инструмента и принадлежностей, даны основные сведения о маркировании, 

упаковке, транспортировании и хранении всех комплектующих изделия, порядке его 

сборки и ввода в эксплуатацию. Необходимо также принимать во внимание информа-

цию, касающуюся отдельных комплектующих, которая содержится во всех входящих в 

комплект эксплуатационной документации Паспортах (Формулярах, Руководствах по 

эксплуатации). 

Работы по установке, наладке и эксплуатации комплекта ячеек должны прово-

диться только персоналом, подготовленным в соответствии с требованиями настояще-

го Руководства по эксплуатации, с учетом всех действующих нормативных документов 

по правилам эксплуатации электроустановок и охраны труда. В случае несоблюдения 

условий эксплуатации и обслуживания предприятие - изготовитель не гарантирует без-

отказную и безопасную работу КСО. 

Если после изучения представленной и рекомендуемой документации у Вас 

остались вопросы, следует обратиться к поставщику или непосредственно к изготови-

телю поставляемого оборудования. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию и / или замену отдельных элементов ячеек КСО при условии сохранения 

технических характеристик шкафов. 
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1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия 

В настоящем документе рассматривается устройство и работа камер КСО серии 

200 в исполнении, обеспечивающем их эксплуатацию в составе закрытых распредели-

тельных устройств электрических установок трёхфазного тока частотой 50Гц напряже-

нием 10кВ в системах с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор 

нейтралью.  

Условное обозначение типа шкафов расшифровывается на следующем примере: 

КСО – 212 – ЭА – 12 – 630 – 10 – 20 – УХХЛ4 

 2 – модификация,  
12 - год разработки 2012; 

Э – электромагнитный привод,  
А – автоматическое переключение; 

Номер схемы главных цепей 12 
(для стандартного исполнения) 1; 

Номинальный ток главных 
цепей 630А; 

Номинальное напряжение 
главных цепей 10кВ; 

2 – номинальное напряжение 
вторичных цепей 220В 2 , 

0 – переменный ток (50Гц); 

Климатическое исполнение УХЛ4 
в соответствии с ГОСТ 15150-69 

Примечания: 

1. Указывается только для схем стандартного исполнения.
2. Напряжение указывается в сотнях вольт с округлением до целого знака.

1.2. Технические характеристики 

1.2.1. Основные технические характеристики ячеек КСО представлены в таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1 

Номинальное напряжение (линейное) 
главных цепей, кВ 

10 

Максимальное линейное напряжение 
главных цепей, кВ 

12 

Частота, Гц 50

Номинальный ток сборных шин, А 1000

Количество  секций сборных шин 1

Номинальный ток главных цепей, А 630

Ток отключения выключателей, кА 20

Ток термической стойкости, кА 20

Время протекания тока термической 
стойкости: 

 главных цепей 
 цепей заземления 

3 
1 

Род тока и напряжение в цепях 
управления, В 

Переменный ток, 220В, 50Гц
1 ввод  

Тип релейной защиты и автоматики БМРЗ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP41  

Температура эксплуатации, оС от -5 до +40  

Температура хранения в упаковке, оС от -25 до +55 

Атмосферное давление при 
эксплуатации,             мм рт. ст.  
(высота не более 1000м над уровнем 
моря) 

от 630 до 800  

Стойкость к механическим внешним 
воздействующим факторам ГОСТ 
17516.1-90 

Группа М2. Вибропрочность в диапазоне ча-
стот 0.5-100Гц, при максимальной амплитуде 
ускорения 5 мс-2  (0,5 g). 

Примечание: 

В таблицу сведены общие характерные параметры электрооборудования. Подробные техни-
ческие характеристики отдельных шкафов  представлены в прилагаемых к ним Паспортах. 

1.2.2. Охлаждение электрооборудования воздушное с отдачей тепла в окружаю-

щую среду через оболочки шкафов. 
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1.3. Устройство изделия 

Все устанавливаемые ячейки изготовлены на основе выпускаемых в соответ-

ствии с требованиями ТУ 3414-001-58823077-2014 шкафов типа КСО-212. Нумерация 

ячеек соответствуют проекту, комплектация и электрическая схема каждой ячейки 

определяются ее исполнением, представленным в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

N ячейки 
Функциональное 

назначение 
Схема главных 

цепей, № 
Исполнение 

15 Шкаф шинного соедини-
теля 

12  

16 Шкаф шинного соедини-
теля 

12  

17 Шкаф ввода 07  

18 Шкаф шинного соедини-
теля 

12а  
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Рис.1.1. Внешний вид ячейки типа КСО-212, шкаф шинного соединителя в 

рабочем состоянии.   

Для наглядности представленный на рисунке шкаф условно изображен без 

внешних боковых стенок (закрытий).  

 Для оптимизации транспортных габаритов поставляемые шкафы упаковывают-

ся без кабельных вводов, которые отгружаются, как отдельные комплектующие изде-

лия и монтируются непосредственно на месте эксплуатации. 

Шкаф представляет собой жесткую сборную металлическую конструкцию, ти-

пичную для камер КСО серии 200. Доступ к высоковольтной аппаратуре, смонтирован-

ной внутри камеры, осуществляется через дверь, расположенную с фронтальной сто-

роны. Сверху, над камерой расположен клеммный короб. К клеммным сборкам, смон-

тированным внутри короба, подключаются кабели внешних соединений цепей управ-

Смотровое окно 

Сборная шина 

Кабельный ввод 

Дверь релейного 
отсека / панель ин-
дикации и управле-

ния 

Светильник внут-
реннего освещения 

Рукоятка разъедини-
теля / заземлителя 

Клеммный короб 

Дверь шкафа 

Опорный изолятор 

Электромагнитный 
замок двери 
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ления и оперативного тока, которые могут быть заведены как сверху, так и сбоку (как 

слева, так и справа). Сборные шины шкафа расположены за клеммным коробом.  

Дверь шкафа при открывании поворачивается на угол, достаточный для удоб-

ства обслуживания аппаратуры, смонтированной внутри камеры. То же касается и две-

ри релейного (низковольтного) отсека, расположенной на двери камеры. Обе двери от-

крываются одним ключом. На двери релейного отсека смонтирована вся низковольтная 

аппаратура индикации и управления, и сама дверь является панелью индикации и 

управления. 

Конструктивно релейный отсек представляет собой закрытый со всех внутрен-

них сторон стальной короб, причем его задней стенкой является дверь КСО. Доступ к 

аппаратуре, смонтированной внутри отсека, осуществляется через его дверь, при этом 

дверь камеры может оставаться закрытой. 

Внутри шкафа КСО смонтирована высоковольтная аппаратура, в том числе 

разъединители (с отдельными приводами главных и заземляющих ножей). Рукоятки 

приводов ножей разъединителей доступны для управления с передней стороны шка-

фов. Для визуального контроля за состоянием ножей разъединителей предусмотрены 

смотровые окна, а для подсветки пространства в камере установлен светильник внут-

реннего освещения.    

На рисунке 1.2, показано расположение всех элементов внутри камеры шкафа 

ячейки №17, характерное и для всех остальных ячеек. Конструкция всех шкафов пред-

полагает ввод отходящих кабелей (подключаемых к разъединителю, установленному в 

нижней части камеры) снизу. Для этого на шкафах установлены съемные кабельные 

вводы (металлоконструкции с элементами крепления к ней кабеля). Трансформатор 

тока нулевой последовательности, входящий в комплектацию шкафа ячейки №17, кре-

пится непосредственно на кабельном вводе. 

Номенклатура и расположение основных элементов силовой схемы всех четы-

рех шкафов подобны друг другу за исключением того, что в шкафах ячеек №15 и №16 

смонтированы сборные шины. Такая конструкция шкафов обусловлена необходимо-

стью их подключения к секциям шин существующего РУ отрезками шинопроводов. 

Расположение сборных шин в шкафах ячеек показано на рисунке 1.3. 
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Рис.1.2. Расположение аппаратуры внутри камеры КСО на примере 

шкафа ввода.  

Кроме того, все шкафы внешне различаются между собой наличием и номен-

клатурой аппаратуры на панелях управления и индикации. Внутри релейного отсека 

смонтированы практически все цепи управления, включающие в себя клеммники, ав-

томатические выключатели, промежуточные реле, устройства обогрева и т.п. В зави-

симости от конструкции, приборы монтируются либо непосредственно на монтажной 

панели релейного отсека, либо на DIN рейках, закрепленных на монтажной панели от-

Высоковольтный 
разъединитель 

Вакуумный 
выключатель 

Трансформатор 
тока 

Панель индикации и 
управления 

Рукоятка привода 
главных ножей 
разъединителя 

Клеммный короб 

Рукоятка привода 
заземляющих ножей 

разъединителя 

Релейный 
(низковольтный) 

отсек 

Изолятор емкостной 

Кабельный ввод 
Трансформатор 

нулевой 
последовательности 
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сека. Все органы индикации и управления смонтированы непосредственно на дверце 

релейного отсека и доступны для оперирования с наружной стороны шкафа, образуя 

панель индикации и управления. На рисунке 1.4 показана панель управления одного из 

исполнений шкафа. 

Перечень приборов и их расположение на панели индикации и управления 

остальных шкафов, входящих в комплект распределительного устройства ГРУ-10кВ, 

определяются их конкретными схемами цепей управления и соответствующим образом 

отличаются от показанных на рисунке.  

 

 

 

Рис.1.3. Верхняя часть камеры КСО шкафов шинного соединителя 

(ячеек №15, №16).  

Цепи управления шкафов имеют все необходимые для безопасной и безаварий-

ной работы и технического обслуживания блокировки. Доступ внутрь любой из камер 

осуществляется через дверной проем, при этом открыть дверь можно только после 

разблокировки соответствующего электромагнитного замка. В конструкции шкафов 

предусмотрены электромагнитные блокировки дверей и приводов управления ноже-

выми разъединителями, обеспечивающие безопасную и безаварийную эксплуатацию 

устройств при возможных ошибочных действиях операторов и обслуживающего персо-

нала. В частности, управление разъединителями любой из ячеек возможно только при 

выключенном состоянии выключателя этой ячейки и при наличии ключа разблокировки. 

Опорный изолятор 

Релейный 
(низковольтный) 

отсек 

Клеммный короб 
Сборная шина 

Высоковольтный 
разъединитель 
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Электромагнитный замок двери и замки блокировок приводов разъединителей смонти-

рованы снаружи шкафа.  

 

 

 

Рис.1.4. Дверца релейного отсека шкафа ячейки №17. 

Питание цепей управления всех вновь устанавливаемых шкафов оперативным 

током в соответствии с проектом осуществляется от существующего ЩСН.  
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1.4. Маркировка и упаковка 

1.4.1. Каждый шкаф отгружается с завода - изготовителя в индивидуальной упаков-

ке. Все шкафы КСО упаковываются без кабельных вводов, а шкаф ячейки №17, кроме 

того, не укомплектован счетчиком электроэнергии и трансформатором тока нулевой 

последовательности. 

Кабельные вводы упаковываются отдельно. Счетчик МЕРКУРИЙ–234 ARTM2-03 

PB.G и трансформатор тока нулевой последовательности типа ТЗЛЭ-125, которые 

входят в состав шкафа ячейки №17, поставляются в оригинальной упаковке своих за-

водов-изготовителей. 

Отдельные шкафы кроме обозначения комплектации и исполнения имеет уни-

кальные заводские номера «АЭП». Шильдики с полной информацией закреплены на 

шкафах со стороны их фасадов. Вся эта информация продублирована в информаци-

онных надписях на упаковках шкафов. 

Таким образом, поставляемый Заказчику комплект оборудования главного рас-

пределительного устройства (ГРУ) 10кВ, представляет собой отдельно упакованные: 

 Шкаф типа КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4 - 1 компл., 

 Шкаф типа КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4 - 1 компл., 

 Шкаф типа КСО-212-ЭА-07-630-10-20-УХЛ4 - 1 компл., 

 Шкаф типа КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4 - 1 компл., 

 Комплект ЗИП (наличие и комплектация определяется условиями договора о 

поставке). 

1.4.2. Поставляемый  комплект ЗИП является средством поддержания оборудова-

ния в рабочем состоянии в период действия гарантийных обязательств изготовителя. 

Как правило, он включает в себя расходные материалы и элементы, необходимые для 

технического обслуживания. В состав ЗИП также могут быть включены детали и узлы с 

повышенной  вероятностью выхода их из строя при транспортировании, монтаже, про-

ведении пусконаладочных работ и непосредственно при эксплуатации оборудования. 

Возможность допоставки (возврата, обмена) деталей и узлов в период действия гаран-

тийных обязательств обязательно должны быть оговорены в условиях договора о по-

ставке оборудования. В упаковках ЗИП, помимо того, поставляются следующие демон-

тированные комплектующие изделия и приспособления: 

 Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ–234 ARTM2-03 PB.G – 1 шт., 

 Трансформатор нулевой последовательности ТЗЛЭ-125 – 1 шт., 

 Ключ замка дверей КСО - 4 шт., 
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 Ключ замка клеммного короба КСО - 4 шт., 

 Электромагнитный ключ разблокировки замков разъединителей (КЭЗ-1М)  - 4 шт., 

 Магнитный ключ разблокировки замков разъединителей (КМ-1М) – 4 шт., 

 Ключ разблокировки электромагнитного замка двери КСО – 4 шт. 

 
1.4.3. Все шкафы маркируются в соответствии с ГОСТ12.2.007.0-75; 

ГОСТ12.2.007.7-83; ГОСТ2.709-89; ГОСТ 22789-94; ГОСТ29149-91, ПУЭ и требования-

ми Правил техники безопасности. 

1.4.4. Упаковка изделия, если иное не оговорено в договоре о поставке, соответ-

ствует ГОСТ 15846-79, пункт 65 таблицы 1. 

1.4.5. Все поставляемые шкафы упаковываются и отгружается в запертом виде. 

1.4.6. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение дополнительной защи-

ты и консервации отдельных элементов устройства (все должно быть оговорено в до-

говоре о поставке). 
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2. Использование по назначению 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

2.1.1. Перед вводом распределительного устройства в эксплуатацию после завер-

шения монтажных работ по модернизации оборудования микропроцессорные устрой-

ства РЗиА, смонтированные в шкафах КСО, должны быть сконфигурированы в соот-

ветствии с проектом. 

2.1.2. При выполнении работ по техническому обслуживанию изделия в период 

действия гарантийных обязательств предприятия - изготовителя следует обеспечить 

сохранность заводских пломбирующих наклеек (при наличии таковых). 

2.1.3. Категорически запрещается: 

 использовать изделие целиком, либо отдельные ячейки распределительного 

устройства не по назначению; 

 без согласования с предприятием - изготовителем в качестве запасных частей 

применять изделия, отличные от представленных в перечне и спецификации; 

 вносить какие-либо самостоятельные изменения в конструкцию и схему изделия. 

При невыполнении этих требований предприятие - изготовитель снимает с себя 

ответственность за неисправную работу изделия. 

 

 

 

2.2. Меры безопасности. Подготовка к использованию 

2.2.1. Эксплуатация шкафов должна осуществляться в соответствии с требовани-

ями ПТЭЭП. 

К эксплуатации и обслуживанию распределительного устройства должен допус-

каться персонал, прошедший специальную подготовку, инструктаж по технике безопас-

ности и имеющий соответствующую выполняемой работе группу допуска по электро-

безопасности.  

Персонал, допускаемый к обслуживанию модернизированного распределитель-

ного устройства, кроме всего прочего должен изучить: 
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 Настоящее Руководство по эксплуатации. 

 Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 200. Шкаф шинного соеди-

нителя КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4. Паспорт. 

 Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 200. Шкаф шинного соеди-

нителя КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4. Паспорт. 

 Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 200. Шкаф ввода типа КСО-

212-ЭА-07-630-10-20-УХЛ4. Паспорт. 

 Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 200. Шкаф шинного соеди-

нителя КСО-212-ЭА-12-630-10-20-УХЛ4. Паспорт. 

 РГВА 674150.003 ПС. Выключатель вакуумный ВВР-10. Паспорт. 

 ДИВГ.648228.024(-11) ПС. Цифровой блок релейной защиты  БМРЗ-100-2-Д-СВ-01. 

Паспорт.  

 ДИВГ.648228.024(-13) ПС. Цифровой блок релейной защиты  БМРЗ-103-2-Д-СВ-01. 

Паспорт. 

 Электрические схемы и чертежи, входящие в комплект. 

2.2.2. Монтаж комплекта ячеек на основе КСО серии 200 

Перемещение и установка комплекта ячеек на основе КСО серии 200 должны 

осуществляться персоналом, имеющим базовые знания по электромонтажным рабо-

там и подключению электрораспределительных устройств. 

Ввод в эксплуатацию поставляемого заводом-изготовителем комплекта ячеек на 

основе КСО серии 200 включает в себя операции по подготовке площадки (мест для 

установки шкафов), прокладки всех необходимых коммуникаций, установке, монтажу, 

подключению и настройке устройства. Все эти мероприятия, начиная с подготовки 

площадки и до завершения пусконаладочных работ должны выполняться в соответ-

ствии с требованиями СНиП 3.02.01-83. 

2.2.1.1. Требования к месту для установки ячеек КСО серии 200. 

Условия окружающей среды на месте установки комплекта ячеек на основе КСО 

серии 200 должны удовлетворять требованиям, представленным в таблице 1.1. 

Площадка, предназначенная для монтажа шкафов, должна быть горизонтальной 

и ровной. Несущая способность перекрытия (пола), на котором устанавливаются шка-

фы, должна быть не менее 1400 кг / м2. При подготовке основания для установки шка-

фов следует обеспечить его отклонение от горизонтали, не превышающее значения 2 

мм на всю длину секции распределительного устройства. Максимально допустимое от-
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клонение от прямолинейности установочного ряда составляет 1 мм / м, но не более 6 

мм на весь ряд шкафов.   

В качестве основания для  шкафов на основе КСО серии 200  рекомендуется ис-

пользовать металлоконструкцию из швеллера профиля не менее N10, жестко соеди-

ненную с полом (либо выполненную в виде закладной при бетонировании перекрытия). 

Металлоконструкция в комплект поставки не входит и разрабатывается при проектиро-

вании. Разработка рабочей документации в рамках проектирования должна быть вы-

полнена с учетом поставляемых с оборудованием в комплекте монтажных чертежей. В 

зависимости от местных условий эксплуатации оборудования распределительного 

устройства могут быть предусмотрены дополнительные меры для исключения проник-

новения влаги и животных внутрь шкафов со стороны кабельных вводов.  

В помещении должны быть смонтированы конструкции для подвода всех кабе-

лей и шин внешних соединений к вновь устанавливаемым шкафам. Кабельные кон-

струкции должны отвечать требованиям ПУЭ и могут быть выполнены в виде закрытых 

каналов, труб либо лотков. В обязательном порядке к шкафам должны быть подведены 

проводники заземления, выполненные в соответствии с требованиями ПУЭ. 

2.2.1.2. Мероприятия по подготовке к монтажу ячеек на основе КСО серии 200. 

Перед распаковыванием оборудования на месте монтажа необходимо внима-

тельно осмотреть упаковки всех комплектующих на предмет сохранения их целостно-

сти. В случае обнаружения нарушения упаковки следует зафиксировать повреждения 

методом фотографирования и немедленно известить об этом производителя. 

После снятия транспортной упаковки следует осмотреть состояние всех шкафов 

оборудования, а также отдельно поставляемых узлов, включая содержимое ЗИП. В 

случае обнаружения механических повреждений следует их зафиксировать методом 

фотографирования, по возможности оценить степень ущерба, составить соответству-

ющий акт и передать все производителю. 

Транспортирование шкафов комплекта оборудования должно производиться в 

вертикальном положении. Следует соблюдать особую осторожность при перемещении 

всех комплектующих распределительного устройства после снятия  с них транспортной 

упаковки. В случае повреждения лакокрасочного покрытия необходимо его восстано-

вить до ввода изделия в эксплуатацию. 
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2.2.1.3. Установка и подключение поставляемого оборудования распределитель-

ного устройства. 

Шкафы комплекта оборудования устанавливаются на подготовленные для них 

места и закрепляются на основании. Расположение шкафов, их крепление и техноло-

гия установки определяются проектом.  

При разработке проекта в части производства монтажных работ следует руко-

водствоваться техническими требованиями монтажного чертежа (входит в состав экс-

плуатационной документации). 

Категорически запрещается выполнять крепление шкафов КСО к по-
лу посредством сварки. Крепление шкафов к полу и соединение их 
между собой осуществляется с помощью резьбовых соединений, для 
чего в каркасе каждого шкафа предусмотрены соответствующие от-
верстия для болтов (шпилек) М16. 

Кабельные вводы монтируются на шкафы после крепления самих шкафов, а 

трансформатор тока нулевой последовательности устанавливается на кабельный ввод 

шкафа ячейки №17 в последнюю очередь, перед прокладкой соответствующего кабеля 

отходящей линии. 

После установки шкафов и монтажа шинных мостов следует проложить кабели 

(провода), разделать концы, смонтировать муфты на силовых (высоковольтных) кабе-

лях. Электрические схемы соединений, разрабатываемые в рамках проекта, должны 

быть выполнены на основании входящей в комплект эксплуатационной документации 

общей для вновь устанавливаемых шкафов электрической схемы и кабельного журна-

ла  

ВНИМАНИЕ! 

ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С П.1.8.40 ПУЭ, ИЗД.7. ВСЕ СИЛОВЫЕ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ В ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМ ПОРЯДКЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ ОСТАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ СОГЛА-
СОВЫВАЕТСЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. 

Необходимо также подвести к шкафам и подключить проводники заземления. 

Для этого в проекте установки должен быть предусмотрен контур заземления, отвеча-

ющий требованиям ПУЭ в части использования одновременно для электроустановок 

напряжением до и свыше 1000В. Проводники заземления должны удовлетворять тре-

бованиям ПУЭ в части п.1.7.113 и п.1.7.115 и иметь надежный контакт с контуром за-

земления. 
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ВНИМАНИЕ! 

ВНОВЬ ОБУСТРАИВАЕМЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫ-
ПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ (РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) И В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИСПЫТАНЫ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПУЭ, 
ИЗД.7, ПП.1.7 И П.1.8.39. 

 Заключительной операцией по сборке и подключению шкафов, предназначен-

ных для модернизации существующего распределительного устройства (РУ 10кВ) яв-

ляется монтаж и подключение счетчика электроэнергии на панель шкафа ячейки №17. 

Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ–234 ARTM2-03 PB.G, поставляемый в упаковке с 

ЗИП, должен устанавливаться на предназначенное для него место на дверце релейно-

го отсека шкафа и подключаться согласно прилагаемым электрическим схемам шка-

фов. Пломбирование и ввод их в эксплуатацию производится в соответствии с поряд-

ком, действующем на предприятии. 

Дальнейшие мероприятия по подключению рекомендуется проводить в присут-

ствии представителя предприятия-изготовителя. Они включают в себя подключение 

всех кабелей (и проводов) к соответствующим клеммам и клеммникам внутри шкафов, 

подключение и конфигурирование установленных в шкафах устройств РЗиА и проверку 

работоспособности всех механизмов и приводов. При выполнении этих операций са-

мостоятельно следует руководствоваться эксплуатационной документацией и входя-

щими в комплект поставки оборудования электрическими схемами и руководствами, в 

обязательном порядке предварительно проконсультировавшись с изготовителем.  

2.2.1.4. Ввод в эксплуатацию распределительного устройства. 

После завершения работ по модернизации распределительного устройства все 

вновь установленные элементы должны быть подвергнуты приемосдаточным испыта-

ниям в соответствии с ПУЭ, раздел 1.8 и РД 34.45-51.300-97, Объем и нормы испыта-

ний электрооборудования, 6-е издание. 

Объем приемосдаточных испытаний включает в себя: 

 Внешний осмотр (проверка состояния всего распределительного устройства сна-

ружи и изнутри на предмет соответствия требованиям технической документации, 

чистоты поверхностей и отсутствия посторонних предметов и остатков строитель-

ного мусора). 

 Измерение проходного сопротивления постоянному току (главные цепи, зазелители 

и заземляющие проводники, заземление отдельных элементов). 

 Измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоля-

ции главных цепей  и вторичных цепей. 
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 Проверка работы механизмов и электромеханических блокировок (приводов за-

землителей, дверей). 

 Проверка работы электрических блокировок (включая цепи устройств РЗиА). 

Особенности проведения приемосдаточных испытаний шкафов распредели-

тельного устройства основе КСО серии 200. 

 Измерение проходного сопротивления главных цепей постоянному току следует 

проводить при токе нагрузки не менее 5А. 

 При проведении испытаний отдельных участков главных цепей на электрическую 

прочность изоляции следует временно отключить от них все ограничители перена-

пряжения ОПН (при их наличии).  

 Вторичные обмотки трансформаторов тока при проведении испытаний должны 

быть замкнуты накоротко и заземлены. 

 При проведении испытаний коммутационных аппаратов следует руководствоваться 

прилагаемой к ним эксплуатационной документацией (Руководство по эксплуата-

ции, Паспорт). 

 При измерении сопротивления изоляции вторичных цепей элементы схемы, для 

которых существует опасность повреждения испытательным напряжением, должны 

быть предварительно отключены.  

После успешного завершения испытаний и оформления их результатов в виде 

протоколов установленного образца распределительное устройство считается готовым 

к эксплуатации.  

2.3. Эксплуатация  

Эксплуатация шкафов основе КСО серии 200 должна производиться в соответ-

ствии с требованиями перечисленных ниже нормативных документов: 

 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации (ПТЭ РФ). 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). 
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Все оборудование распределительного устройства постоянного наблюдения и 

контроля не требует и предназначено для автономной работы в режиме местного 

управления с панелей индикации и управления на дверях шкафов (ячеек), либо в ре-

жиме дистанционного управления по дискретным каналам связи с устройствами АСУ 

ТП (при наличии соответствующих устройств на предприятии). 

2.3.1. Оперативно-эксплуатационное обслуживание. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ ШКАФОВ (И ОТКРЫВАТЬ КОРОБА ШИНОПРОВОДОВ), КРОМЕ КАК ОБ-
СЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ, РЕМОНТ-
НЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Порядок оперирования оборудованием распределительного устройства на осно-

ве КСО серии 200 определяется инструкциями и распоряжениями для оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала предприятия, в ведении которого оно находится.  В 

общем случае обслуживание включает в себя следующие мероприятия: 

 Периодические осмотры в рамках проведения технического обслуживания. 

 Внеочередные осмотры, проводимые после аварийных отключений, коротких 

замыканий и других подобных нештатных ситуаций. 

 Ведение заданного режима работы по схеме, нагрузке, напряжению, коэффици-

енту мощности, графику. 

 Производство оперативных переключений (плановых, внеплановых, аварийных и 

с целью допуска к работам ремонтных и специализированных бригад). 

 Снятие показаний с электрических приборов учета и контроля.  

 Выполнение небольших по объему ремонтно-эксплуатационных работ (замена и 

ремонт отдельных устройств и комплектующих, небольшие покрасочные работы 

на оборудовании, ограждениях, уборка помещений и т.п.); 

 Ликвидация небольших по объему аварийных повреждений на оборудовании. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций при возможных ошибочных дей-

ствиях оператора все высоковольтные шкафы распределительного устройства основе 

КСО серии 200 имеют механические, электромеханические и электрические блокиров-

ки, отвечающие требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75 и направленные на предотвращение 

выполнения несанкционированных операций.  



 

 

И
нд

. №
 п
од
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
и
м

. И
нв

.№
 
И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Лист № докум. Подп. Дата Изм
22

Лист

РЭ КСО 

2.3.2. Оперирование высоковольтным выключателем. 

Оперативное управление ячейками распределительного устройства сводится к 

оперированию высоковольтными выключателями по электрическим цепям,  все пере-

ключения связаны с подключением к сети генератора, установленного в ГРУ. Управле-

ние выключателем любой из ячеек в штатном режиме эксплуатации может осуществ-

ляться кнопками «Включить» - «Отключить» (с панели управления этой ячейки) в ре-

жиме местного управления, либо в режиме дистанционного управления по каналам 

АСУ ТП. Режим управления каждой ячейкой, в свою очередь, определяется положени-

ем поворотного переключателя «Режим управления», расположенного на ее панели 

управления.  

В схемах всех шкафов предусмотрены блокировки, позволяющие включать вы-

ключатели только при соблюдении всех условий безаварийной и безопасной коммута-

ции, в противном случае все кнопки «Включить» не активны, команда дистанционного 

включения также не проходит.  

2.3.3.  Особенности управления ножевыми разъединителями. 

В проведении каких-либо оперативных переключений с помощью ножевых разъ-

единителей в штатном режиме эксплуатации распределительного устройства нет 

необходимости. Основными силовыми коммутирующими элементами являются ваку-

умные выключатели, а разъединители предназначены исключительно для обеспечения 

условий безопасности при проведении каких-либо профилактических или ремонтно-

восстановительных работ на отдельных участках сети. Помимо взаимных механиче-

ских блокировок главных и заземляющих ножей ручной привод каждого разъединителя 

оснащен электромагнитным замком блокировки. Наличие электромагнитного замка 

позволяет осуществлять переключения только при наличии ключа и при соблюдении 

оператором всех требований техники безопасности. Для выполнения переключений 

необходимо использовать электромагнитный ключ, который позволяет разблокировать 

привод только при обеспечении основных условий безопасности (наличии напряжения 

оперативного тока в цепях управления, отсутствии тока / потенциала в цепи главных 

ножей, отсутствие напряжения на заземляющих ножах). 

Для безусловного разблокирования электромагнитного замка любого из приво-

дов разъединителей можно воспользоваться магнитным ключом (входит в комплект 

ЗИП). Подобные переключения могут быть необходимы, например, для проведения ис-

пытаний оборудования при отсутствии питания шкафа. Так как в этом случае отсут-

ствует контроль безопасности, доступ к магнитным ключам разъединителей на пред-

приятии должен быть строго ограничен.    
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2.3.4. Электромагнитный замок двери. 

Для исключения доступа внутрь камеры при отсутствии условий безопасности, 

шкафы распределительного устройства оборудованы электромагнитными замками 

дверей. Для открывания двери необходимо предварительно нажать кнопку на рукоятке 

замка, при этом разблокировка замка происходит только при отсутствии высокого 

напряжения на шинах внутри камеры и при разомкнутом положении главных ножей 

разъединителей. 

Безусловная разблокировка замка возможна с помощью специального ключа, 

который входит в состав ЗИП. Доступ к этому ключу при эксплуатации оборудования 

также должен быть ограничен.  

 

2.4. Возможные неисправности и способы их устранения 

Распределительное устройство на основе шкафов КСО серии 200 представляет 

собой высокотехнологичное надежное оборудование и предназначено для продолжи-

тельной эксплуатации при надлежащем техническом обслуживании и соблюдении тре-

бований, изложенных в настоящем руководстве. Наличие различных цепей блокировок 

обуславливает срабатывание защитных аппаратов при возникновении нештатных си-

туаций. Поэтому необратимые последствия возможных неисправностей, а также нега-

тивных внешних воздействий, конструктивно сведены к минимуму. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С АВАРИЙНЫМ 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ, ДО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЯЧЕЙКИ СЛЕ-
ДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНУ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА (ЯЧЕЙКИ) БЕЗ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ 
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И ЕЕ УСТРАНЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Работы, связанные с диагностикой неисправности и восстановлением работо-

способности оборудования, для выполнения которых необходим доступ внутрь шкафов, 

должны проводиться подготовленным ремонтным персоналом, имеющим все необхо-

димые допуски.  
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Для анализа причины неисправности и локализации дефекта целесообразно 

воспользоваться принципиальными схемами, которые входят в комплект эксплуатаци-

онной документации. Все промежуточные реле, установленные в шкафах, оснащены 

светодиодными индикаторами, что в значительной степени облегчает поиск неисправ-

ности при проведении ремонтных работ. Неисправные элементы должны заменяться 

однотипными либо их аналогами (при использовании аналогов в качестве запчастей 

рекомендуется согласование с предприятием-изготовителем).  

Неисправности, связанные с отказом вакуумных выключателей и рекомендации 

по восстановлению их работоспособности изложены в прилагаемых к ним Руковод-

ствах по эксплуатации. Устройства РЗиА относятся к категории сложных изделий, ре-

монт которых должен осуществляться исключительно квалифицированными специали-

стами с использованием специальной аппаратуры. 
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3. Техническое обслуживание 

3.1. Общие указания 

Для обеспечения длительной безотказной и безопасной эксплуатации Распре-

делительного устройства на основе шкафов КСО серии 200 необходимо постоянно 

следить за состоянием шкафов и своевременно проводить работы по техническому 

обслуживанию. Регламент технического обслуживания определяется местными ин-

струкциями, которые должны быть разработаны на основании всех требований норма-

тивных документов по эксплуатации распределительных устройств и с учетом настоя-

щего Руководства по эксплуатации.  Выявленные при проведении любых работ откло-

нения или повреждения должны быть устранены до завершения этих работ. 

Порядок проведения мероприятий по техническому обслуживанию устройств 

РЗиА  определяется, кроме всего прочего, требованиями изготовителей этого оборудо-

вания, изложенными в соответствующих Паспортах (Формулярах). 

3.2. Меры безопасности при техническом обслуживании 

3.2.1. При проведении работ по техническому обслуживанию распределительного 

устройства на основе шкафов КСО серии 200 следует иметь в виду, что внутри шкафов 

имеются элементы, находящиеся под напряжением, опасным для жизни человека. 

3.2.2. Работники, выполняющие работы по техническому обслуживанию должны 

иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности при работе с электро-

установками напряжением выше 1000В. 

3.2.3. Перед началом работ, связанных с открытием доступа внутрь камер, в обя-

зательном порядке следует выполнить все организационные и технические мероприя-

тия, направленные на обеспечение безопасности их проведения. 

3.2.4. При необходимости открытия доступа к сборным шинам любого из шкафов 

следует обесточить и заземлить всю секцию шин, к которой относится этот шкаф. Для 

разъединения секций сборных шин следует использовать коммутационные аппараты с 

видимым разрывом.   



 

 

И
нд

. №
 п
од
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
и
м

. И
нв

.№
 
И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Лист № докум. Подп. Дата Изм
26

Лист

РЭ КСО 

3.3. Порядок технического обслуживания изделия 

Полный расчетный ресурс распределительного устройства на основе шкафов 

КСО серии 200 составляет 25 лет при условии своевременного проведения работ по 

техническому обслуживанию. 

Техническое обслуживание распределительного устройства на основе шкафов 

КСО серии 200 включает в себя следующие мероприятия.  

 Периодические осмотры. 

 Чистку, восстановление поврежденных участков окрашенных поверхностей, 

смазку контактных поверхностей и механизмов (в рамках проведения периоди-

ческого осмотра).   

 Выполнение ремонтных и восстановительных работ (при необходимости). 

График проведения периодических осмотров и подробные инструкции по их про-

ведению разрабатываются техническим руководством эксплуатирующей организации. 

Сроки проведения периодических осмотров определяются техническим состоянием 

оборудования распределительного устройства, условиями его эксплуатации с учетом 

накопленного опыта обслуживания подобных устройств на объекте. В любом случае 

период между очередными осмотрами не должен превышать 1 месяца.  

При разработке регламента проведения периодических осмотров в обязатель-

ном порядке должны быть учтены мероприятия по обслуживанию внутренних комплек-

тующих шкафов на основе КСО серии 200, в том числе и смежных устройств РЗиА, 

прописанные в прилагаемых к ним Паспортах  (Формулярах). 

 Все неисправности оборудования, обнаруженные при проведении периодиче-

ских осмотров, должны регистрироваться в установленном порядке и устраняться по 

мере их выявления. В случае невозможности оперативного устранения неисправности  

назначается внеочередной текущий ремонт. 

Внеочередной текущий ремонт назначается и проводится для устранения де-

фектов, обнаруженных либо при проведении очередного осмотра, либо выявленных в 

процессе эксплуатации оборудования. При обнаружении дефектов, наличие которых 

влечет за собой невозможность дальнейшей эксплуатации распределительного 

устройства либо снижение критериев безопасности, может быть назначен внеочеред-

ной капитальный ремонт.  

Внеочередной капитальный ремонт следует проводить при необходимости за-

мены встроенного оборудования, ошиновки, механизмов и т.п. связанных с обесточи-

ванием сборных шин на длительный период времени. Необходимость проведения ис-
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пытаний после завершения комплекса ремонтных работ, объем испытаний и способ их 

оформления определяется объемом выполненных работ. 

3.3.1. Мероприятия, выполняемые в рамках проведения периодического осмотра 

и восстановления мелких повреждений, включают в себя. 

 Проверку состояния наружных поверхностей шкафов, дверей, петель, замков, 

антикоррозионных и лакокрасочных покрытий, наличия и качества смазки на не-

окрашенных и трущихся поверхностях. 

 Проверку состояния проводников заземления и других заземляющих устройств 

на целостность и надежность контактов. 

 Проверку состояния шин и изоляторов главных цепей. 

 Проверку состояния и работы механизмов, электромеханических блокировок и 

приводов заземлителей, наличия и качества в них смазки. 

 Проверку состояния разъемных контактных соединений главных цепей, клем-

мников и разъемов вторичных цепей. 

3.3.2. Перед включением распределительного устройства после аварийных от-

ключений должен быть назначен внеочередной осмотр в объеме, достаточном для 

оценки технического состояния цепей, которые подвергались воздействию неблаго-

приятных факторов. 

Примерный регламент технического обслуживания главных цепей распредели-

тельного устройства на основе шкафов КСО серии 200  представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Аппарат Узел Наименование операции Периодичность

Изоляторы, 
ОПН, транс-
форматоры 

Изоляционные 
поверхности 

Удалить пыль пылесосом. Очи-
стить от загрязняющих отложе-
ний при помощи чистого безвор-
сового материала, смоченного 
спиртом 

По мере необ-
ходимости 

Заземлитель Контактные по-
верхности 

Очистить контактные площадки 
выводов безворсовым материа-
лом, смоченным спиртом. Нане-
сти свежую противозадирную 
пасту на медной основе  

По мере необ-
ходимости 

Привод Смазать трущиеся поверхности 
подвижных частей в соответ-
ствии с документацией на вы-
ключатель 

По мере необ-
ходимости 
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Высоковоль-
тный выклю-
чатель 

Изоляционные 
поверхности по-
люсов 

Удалить пыль пылесосом. Очи-
стить от загрязняющих отложе-
ний при помощи чистого безвор-
сового материала, смоченного 
спиртом 

По мере необ-
ходимости 

Выводы контакт-
ных соединений 

Протереть контактные площадки 
выводов безворсовым материа-
лом, смоченным спиртом. Нане-
сти свежую противозадирную 
пасту на медной основе  

По мере выдав-
ливания смазки 

Вакуумные каме-
ры 

Измерить проходное электриче-
ское сопротивление 

5 лет 

Проверка электрической прочно-
сти изоляции 

5 лет 

Привод Смазать трущиеся поверхности 
подвижных частей в соответ-
ствии с документацией на вы-
ключатель 

По мере необ-
ходимости 

Токоведущие 
и заземляю-
щие шины  

Разъемные кон-
тактные соедине-
ния 

Проверка состояния контактов и 
моментов затяжки резьбовых 
соединений 

5 лет 

Элементы 
шкафа 

Наружные по-
верхности шка-
фов и шинопро-
водов 

Очистить от загрязняющих от-
ложений. Восстановить повре-
жденные участки лакокрасочного 
покрытия  

По мере необ-
ходимости 

Петли, замки, 
электромехани-
ческие блокиров-
ки дверей 

Очистить от загрязняющих от-
ложений. Смазать трущиеся по-
верхности подвижных частей  

По мере необ-
ходимости 

 

Для смазки контактных, шарнирных и трущихся поверхностей подвижных частей 

механизмов, если не оговорено иное, допускается применение смазки ЦИАТИМ-201, 

ЦИАТИМ-203 либо аналогичной. В качестве противозадирной пасты на медной основе 

для смазки контактных поверхностей рекомендуется использовать смазку типа Molyslip 

Copaslip или аналоги. Усилия затяжки резьбовых соединений приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Требуемые усилия затяжки болтовых соединений 

Размер болтов  М6 М8 М10 М12 М16 

Момент затяжки [Нм] 5 12 25 45 110 
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4. Правила хранения и транспортирования 

Все оборудование распределительного устройства на основе шкафов КСО се-

рии 200, если иное не оговорено договором о поставке, отгружается Заказчику в виде 

отдельно упакованных узлов. Все шкафы поставляются в индивидуальных упаковках в 

частично недоукомплектованном виде. Демонтированные со шкафов комплектующие 

отгружаются в отдельных индивидуальных или групповых упаковках. Более подробная 

информация о составе изделия представлена в разделе 1.4. Упаковка выполнена в со-

ответствии с категорией защиты от климатических факторов окружающей среды КУ-2 и 

предполагает условия транспортирования «С» по классификации ГОСТ 23170-78. Вре-

менная консервация изделия не предусмотрена. При хранении и транспортировании 

следует руководствоваться ограничениями, регламентированными настоящим доку-

ментом и ГОСТ 23216-78 для изделий климатического исполнения УХЛ4 (по классифи-

кации ГОСТ 15150-69), учитывая следующие условия. 

1. Упакованные шкафы и все остальные комплектующие распределительного 

устройства на основе шкафов КСО должны храниться в помещениях при темпера-

туре воздуха от -25оС до +55оС и относительной влажности воздуха до 90% без 

образования конденсата.  

2. В складских помещениях, где хранятся элементы изделия, не должно быть кислот, 

щелочей или других химически активных веществ, паров и газов, которые могут 

вызвать коррозию. 

3. Оборудование распределительного устройства на основе шкафов КСО может 

транспортироваться автомобильным, железнодорожным или воздушным транс-

портом на любое расстояние. 

4. Транспортирование авиационным транспортом должно осуществляться в герме-

тизированных отсеках. Транспортирование автомобильным и железнодорожным 

транспортом следует осуществлять в закрытых транспортных средствах. 

5. Скорость транспортирования комплектующих изделия автомобильным транспор-

том по дорогам с асфальтовым, бетонным или цементно-бетонным покрытием не 

должна превышать 80 км/час. По грунтовым дорогам скорость перемещения огра-

ничивается значением 40 км/ч. 

6. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транс-

портных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и не допускать 

перемещения во время транспортирования. 
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7. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями на же-

лезнодорожном подвижном составе должно осуществляться в соответствии с 

«Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейне-

рах», утвержденными Министерством путей сообщения. 

 

При условии поставки оборудования на место эксплуатации средствами Изгото-

вителя автомобильным транспортом без перегрузок и на небольшие расстояния, по 

взаимному согласованию сторон допускается использование легкой упаковки (обанде-

роливание каждого шкафа, закрепленного на своем деревянном поддоне, с помощью 

водонепроницаемой пленки). В этом случае конструкция упаковки, тип автомобиля (ку-

зова, прицепа) и маршрут следования должны быть согласованы до момента отгрузки. 
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5. Утилизация 

Распределительное устройство на основе шкафов КСО серии 200 предназначе-

но для многолетней эксплуатации при надлежащем техническом обслуживании. Рас-

четный срок эксплуатации изделия составляет 25 лет при соблюдении рекомендуемых 

условий и надлежащем техническом обслуживании.При принятии решения об утилиза-

ции необходимо проконсультироваться с местными органами власти относительно по-

рядка утилизации подобного оборудования,  действующего на момент его вывода из 

эксплуатации. 

  



 

 

И
нд

. №
 п
од
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
и
м

. И
нв

.№
 
И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Лист № докум. Подп. Дата Изм
32

Лист

РЭ КСО 

Лист регистрации изменений 

Из
м.
 

Номера листов 
(страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

докум. 

№ 
докум. 

Входящий № 
сопроводитель- 
ного докум. 

И дата 

Подп. 
Измененных 

Дата 
Замененных 

Из
ме

не
н

ны
х 

За
ме

не
н

ны
х 

Но
вы

х 

А
нн

ул
ир

ов
ан

ны
х 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


